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SERVIZIO TECNICO PER LA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SCARICHE ATMOSFERICHE, 
AI SENSI DELLA NORMA EN IEC 62305-2, PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO TEMPIO DI SAN NICOLO’: RIFACIMENTO IMPIANTI (RISCALDAMENTO, RILEVAZIONE FUMI E 
IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE) - Impegno di spesa euro 960,75 (compreso oneri ed IVA). 
 

Relazione per Lla proposta d’incarico professionale al 
Per. Ind. Andrea Morara 

 
 
Premesso: 
- che alla data odierna il Tempio di San Nicolò è oggetto di interventi di miglioramento sismico a seguito degli 

eventi del maggio 2012 di cui al Progetto A4 n. 211/13 approvato con Determina di Giunta Comunale n. 131 del 
02.08.2019, mentre il Convento di San Nicolò, adiacente al Tempio, che include un corpo di fabbrica nel quale è 
ubicata la centrale termica a servizio della Chiesa è oggetto di interventi di riparazione danni sisma con 
rafforzamento locale, in fase di conclusione, di cui al Progetto A4 n. 241/14 approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 226 del 22.12.2015. 

- che con la determinazione dirigenziale A7 n. 104 del 26.02.2019 si approvava lo Studio di fattibilità di cui al 
Progetto A7 n. 332/19 “Tempio di San Nicolò: rifacimento della Centrale termica e sistema di distribuzione del 
riscaldamento 

- che con determina dirigenziale n. 729 del 18.10.2021 si nominava il tecnico comunale Arch. Cesare Sereni quale 
Responsabile Unico del Procedimento in merito al Progetto A7 n. 332/19 in oggetto. 

 
Considerato che al fine della stesura del progetto esecutivo di cui all’oggetto: 
-  è emersa la necessità di valutare il rischio scariche atmosferiche ai sensi della norma EN IEC 62305-2 

relativa al Tempio San Nicolò di Carpi; 
- si rende necessario conferire l’incarico ad un professionista in possesso delle adeguate conoscenze tecnico-

professionali necessarie all’espletamento del servizio di cui all’oggetto; 
 
 
Dato atto: 
- che le risorse economiche, necessarie ad affidare il presente incarico, sono da ricercarsi all'ID 8600 del 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, esigibili nell’annualità 2024, alla voce di bilancio n. 
5160.00.04 “Incarichi di Progettazione Opere Pubbliche”; 

- che si rende necessario procede con l’intervento in oggetto per verificare il rischio scariche atmosferiche ai sensi 
della norma EN IEC 62305-2 relativa alla struttura del tempio di San Nicolò di Carpi, onde verificarne la 
sicurezza;  

 
Premesso che per l’incarico di Relazione di Valutazione Rischio Scariche Atmosferiche ai sensi della norma EN 
IEC 62305-2 relativa al Tempio di San Nicolò, si procede con affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 
lettera b) e del D. lgs. 36/23 tramite trattativa diretta al Per. Ind. Andrea Morara; 
 
Visto il preventivo  presentato dal Per. Ind. Andrea Morara, agli atti del Prot. Gen.le n. 18528 del 13.03.2024, che 
per il servizio richiede un onorario di euro di euro 750,00, più euro 37,50 per contributo 5% cassa previdenza ed  
euro 173,25 per IVA 22%, così per un totale complessivo di euro 960,75; 
 
Accertato che il Per. Ind. Andrea Morara, con sede a Granarolo dell’Emilia (BO) in via Zonarelli n. 4, risulta 
particolarmente qualificato in materia e ha dato disponibilità per occuparsi in tempi rapidi della redazione della 
relazione di valutazione rischio scariche atmosferiche ai sensi della norma EN IEC 62305-2 relativa al Tempio di 
san Nicolò di Carpi; 
 
Ritenuto l’onorario di € 750,00 (oltre a cassa 5% e IVA 22%) offerto dal Per. Ind. Andrea Morara, per 
l’espletamento dell’incarico, congruo ed economico, rispetto alla tipologia del servizio e all’impegno richiesto,  
 
il Responsabile Unico del Progetto, Arch. Cesare Sereni, nel rispetto del principio del risultato, della fiducia e 
dell’accesso al mercato, 
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PROPONE DI CONFERIRE 

 
a mezzo delle procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. lgs 36/2023 
(affidamento diretto di servizi e le forniture di importo fino a € 140.000,00), al Per. Ind. Andrea Morara, con sede in 
Granarolo dell’Emilia (BO), in Via Zonarelli n. 4, P.IVA 03025961206, l’incarico professionale per la relazione di 
valutazione rischio scariche atmosferiche ai sensi della norma EN IEC 62305-2 relativa al Tempio di San Nicolò 
per un importo complessivo di € 960,75 di cui € 750,00 per onorario, € 37,5 per Cassa 5% e € 173,25 per IVA 22%. 
 
Il presente atto viene inviato alla Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti. 
 
Carpi, 18.03.2024 
 

Il Responsabile Unico del Progetto 
Arch. Cesare Sereni 

(f.to digitalmente) 
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